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Lighting wiring/ Cableado luminarias
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GROUPE RAGN
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Electrical connections of the
junction box have to main
the same insulation class the
luminaire.

Las conexiones eléctricas del
bloque de terminales deben
cumplir con la misma clase de
aislamiento que la luminaria.

Nominal voltage

Tension asignada

Only for luminaires

Unicamente para luminarias con

with drivers controladores
120-277V 120-277V
347-480V 347-480V

Fixation method

Metodo de fijacion

Depend on the junction box

Dependiendo del bloque de
terminales

Type of cable

Tipo de cable

HO7 RNF

HO7 RNF

Number of poles and
terminal section

Numero de terminales 'y
capacidad de conexion

asignada
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Identification des bornes Terminal identification

Identificacion de terminales

Kennzeichnung der Klemme

Driver in luminaire

Driver dans luminaire

Controlador en luminaria

Vorschaltgerat in der Leuchte
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Driver at the base of the
pole

Driver en pied de
poteau
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